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Bibliografie

Titel Technische Regeln für Gashochdruckleitungen Schutz der Rohrleitungen gegen Korrosion
(TRGL 141)

Amtliche Abkürzung TRGL 141

Normtyp Technische Regel

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. Keine FN

Abschnitt 4 TRGL 141 - Einfluß von Hochspannungsanlagen (1)

Im Einflußbereich von Hochspannungsanlagen, die zur Gashochdruck Leitung parallel verlaufen, sind kathodische Schutzanlagen
so auszuführen, daß sie auch den möglichen Überspannungen widerstehen.

 

Fußnoten
(1) Red. Anm.: Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)

gespeichert: 27.07.2024, 18:38 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

1 / 2
 

https://www.arbeitssicherheit.de//document/ef5da31f-29dd-3b9e-9cef-e41cebb30bb6


gespeichert: 27.07.2024, 18:38 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

2 / 2
 


